BETRIEBSANLEITUNG

EH-13 100
EH-13 125
EH-13 160
EH-13 150 x 150
EH-13 164 x 164

Aulen-LUftungshaube mit Frostschutz
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VERWENDUNGSZWECK

Die AuBen-Luftungshaube verhindert das Eindringen von Wasser und Fremdkdrpern von auf3en in das Liftungsgerat und schitzt das
LUftungsrohr und das Luftungsgerdt vom Frost.
/ )
DAS GERAT DARF NICHT VON KINDERN, KORPERLICH ODER GEISTIG
BEEINTRACHTIGTEN SOWIE UNQUALIFIZIERTEN PERSONEN BEDIENT WERDEN.

fif ZU MONTAGE UND ANSCHLUSS DES GERATS SIND NUR FACHKRAFTE NACH

ENTSPRECHENDER EINWEISUNG ZUGELASSEN.
DAS GERAT MUSS SO ANGEBRACHT WERDEN, DASS KINDER KEINEN ZUGANG ZUM

GERAT HABEN.
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BAUART UND FUNKTIONSWEISE

Wenn die AuSentemperatur unter -10 °C fallt, schaltet der Thermostat das Heizkabel ein und schitzt somit die Haube, das Liftungsrohr
und die darin befindlichen Produkte vor Frost.

L = Stromkabel

s Heizelement mit
einem Thermostat

a Abdeckungder
AuBen-Liiftungshaube
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1. Das Luftungsrohr so in die Wandoffnung einsetzen, dass es
an der AulBenwand herausragt.

Das Uberstehende Ende des Liftungsrohrs mit Hilfe einer
Metallsdge oder eines anderen geeigneten Werkzeugs auf die
erforderliche Lange kurzen.

Warnung! Falls der Montageort in gro8er Hohe
liegt, wenden Sie sich bitte an Montagefirmen mit
entsprechender Ausriistung!

2. Die Dubelldcher zur Montage der AulRen-Liftungshaube
mit Hilfe der Rickseite der LUftungshaube an der AulSenwand
markieren und vier 50 mm tiefe Locher fUr die Dubel (6 x 40)
bohren.

3. Die mitgelieferten Dubel (6 x 40) in die Locher einsetzen.
Demontieren Sie die AuBBen-Liftungshaube, um an die
Befestigungsldcher zu gelangen.

Entnehmen Sie die Abdeckung der Aul3en-Liftungshaube.

4.Verlegen Sie das Stromkabel der Liftungshaube von der
Aul3enseite des Luftungsrohres.

Die Rickseite der Liftungshaube mit den mitgelieferten
Schrauben (4 x 40) an der Wand befestigen.

SchlieBen Sie das Stromkabel im Raum in Ubereinstimmung
mit dem Anschlussschema an.

MONTAGE DER AUBEN-LUFTUNGSHAUBE

Schaumstoffkeil

Fullen Sie nach der Monatge der Haube
und der Kabelftihrung die Hohlrdume
zwischen dem Luftungsrohr und der Off-
nung mit Montageschaum aus.

)

10 mm .
(3/8"

EH-13 125160 | 150x150 | 164x164 EH-13100

220 mm 180 mm

@6 mm % @ 11/16" @6 mm (14) 7 1/16")
4Locher 4 Locher PX

+
200 mm _ 160 mm
(7 7/8" (6 5/16")

www.ventilation-system.com



5. Die Abdeckung wieder auf die Liftungshaube setzen.

NETZANSCHLUSS

EH-13

AuBen-Liftungshaube ist mit Frostschutz ausgestattet. Das Gerét ist fir den Anschluss an ein Einphasen-Wechselstromnetz vorgesehen.
Die Parameter der Stromversorgung sind auf der Verpackung und/oder dem Gehéuse des Gerédts angegeben.
Klemmenbezeichnungen auf dem anschlussschema

L: Linie —\
N: Neutral (A
QF: Leitungsschutzschalter : \\
QF | \
r———-=--- 1 | \
L ! ! braun | \
I c 1 c | \
| | \
N | ! blau \ | \
T O : O I \
R I \
gelb-grin I \
- O : \\
| D
Auen-Liftungshaube s=—————— -
mit Heizung [ Pid

WARNUNG! Die Haube ist fiir den Einsatz bei Temperaturen von -35 °C bis +50 °C ausgelegt.
Der Hersteller iibernimmt keine Garantie fiir einen korrekten Betrieb der Haube, falls sie unter anderen als den in der
Produktbeschreibung bestimmten Bedingungen genutzt und betrieben wurde.

HERSTELLERGARANTIE

Die Garantiedauer betrdgt 12 Monate ab Verkaufsdatum.
Der Lieferant haftet insbesondere nicht fur Transportschaden, unsachgemaRe Behandlung sowie nicht genehmigte Anderungen oder Reparaturarbeiten.

Priifzeichen

Verkauft von
(Name und Stempel des Handlers)

AuBen-Liiftungshaube mit Frostschutz
ist als betriebsfahig anerkannt.

Herstellungsdatum

Verkaufsdatum
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